
-
ORAD PRO JADERNOU BEZPECNOSTSTATNi

Sttitni ufadpro jadernou be'1'JJecnost
Senovtizne ntim. 9, 110 00 Praha 1

usek jaderne be'1'JJecnosti

v Praze dne : 22.4.2013

C.j. : SUJB/0K/9613/2013

Zn. sp. : SUJB/POD/5202/2013

ROZHODNUTi

Statni Ufad pro jademou bezpecnost (s(Jm) jako spravni Ufad pfislusny podle § 3 odst. 2
pism. c) zakona c. 18/1997 Sb., o mirovem .vyuzivani jademe energie a ionizujiciho zareni a o
zmene a doplneni nekterYch zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen "AtomovY
zakon"), ve spravnim fizeni zahajenem podle § 44 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravni
fad (dale jen "spr. f."), dne 4.3.2013, na zaklade zadosti ucastnika fizeni podle § 27 odst. 1
pism. a) spr. f., -CEZ, a. s., se sidlem 140 53 Praha 4, Duhova 1444/2, identifikacni cislo
45274649, evidencni cislo 108618 (dale jen "ucastnik fizeni"), ze dne 1.3.2013,
c.j. ETE/1879/2013, ve veci povoleni provedeni zmeny ovlivnujici jademou bezpecnost
rozhodl takto:

S(JJB podle § 67 odst. 1 spr. f. a podle § 9 odst. 1 pism. t) Atomoveho zakona

povoluje

ucastnfkovi ffzenf provedeni zmeny c. B 718 "ZvYseni tepelneho vYkonu reaktoru VVER-
1000 typ V320 na 3120 MWt pri vyuziti projektovYch rezerv" na 1. bloku Jaderne
elektrarny Temelin, realizovane v souladu s dokumentacf, pfilozenou k zadosti. Platnost
rozhodnuti je na dobu neurcitou.

Povolovanou cinnost lze vykonavat za nasledujicich podminek:

1. Blok bude provozovan na maximalnim tepelnem vYkonu aktivni z6ny 3000 MWt
(odpovida 96,15% zvyseneho nominalniho vYkonu 3120 MWt, tj. o 4 %) aZ do
provedeni a finalniho vyhodnoceni Programu mereni ozareneho paliva "Post-
Irradiation Inspection Plan" (dale jen PIIP) po 3. palivovem cyklu s palivovYmi

soubory TVSA- T na 1. bloku dodavatelem paliva oproti projektem stanovenym
parametrfun. Zvyseni vYkonu na 3120 MWt muze bYt provedeno pouze tehdy, pokud
nebudou pfi vyhodnoceni PIIP shledany odchylky od charakteristik, stanovenych

dodavatelem paliva.
2. Maximalni hodnota linearniho vykonu palivovYch proutku a dalsi kriteria aplikovana

na palivo definovana v kapitole 4 platne verze PpBZ pro 3000 MWt vcetne uvazeni
neurcitosti nesmi bYt prekrocena. Plneni podminky rozhodnuti musi bYt behem
provozu zaiisteno udrzovanim hodnoty RPM (rezervy do dosaZeni celkove vykonove



SUJB/0K/9613/2013Rozhodnuti c. 2/4

hladiny, pri niz by bylo dosaZeno Iimitni hodnoty pro koeficient F~H a/nebo FQ(z»
v souladu s LaP a kontrolou tepelneho vykonu reaktoru dIe provozni dokumentace.

3. Bude provaden sber dat pro stanoveni prutoku chladiva smyckami primarniho okruhu
a provedeno jeho celkove vyhodnoceni po skonceni palivoveho cyklu.

4. Splneni vsech podminek bezpecneho provozu bude zajisteno kontrolou vybranych
parametn1 (RSAC), vychazejici z platne verze PpBZ.

5. SUJB budou predavana minimalne 1-krat mesicne vybrana statisticka data,
charakterizujici soulad merenych parametru (proudu detektoru resp. vYkonu) s jejich

predikci.
6. V navaznosti na podminku c. 4 rozhodnuti SUJB c.j. SUJB/OKS/13071/2010 ze dne

2.6.2010 ohledne PIIP bude tento 5-ti Iety program dokoncen na bloku se zvYsenYm
vYkonem, pncemz do PIIP musi bYt zatazeny palivove soubory , ktere budou urceny
pro provozovani v peti palivovYch cyklech. Po dokonceni programu bude predano
SUJB jeho vyhodnoceni s navrhem da1siho postupu v problematice PIIP .

Oduvodneni:

Rozhodnuti se vydava na zaklade podani zadosti CEZ, a. s., c. j.: ETE/1879/2013 ze dne 1.3.
2013, ktera byla Statnimu Ufadu pro jademou bezpecnost pfedlozena v souladu s ustanovenim
§ 9 odst; 1 pism. f) Atomoveho zakona.

K pfedmetne zadosti byla pfilozena dokumentace:

2

3

.Dokumentace o zmene -DOZ ,'Zvyseni tepelneho vYkonu reaktoru VVER-1000 typ
V320 ETE 1,2 pfi vyuZiti projektovYch rezerv" podle § 13 odst. 3 pism. c) a bodu 1. -4.
pismene F Pfilohy Atomoveho zakona, predkladana v tistene forme.

.Navrh zmen dilu 4 a 15 PpBZ1,2, revize 2, c. EGP 5014-F-111483 a EGP 5014-F-
111482, srpen 2012, v tistene forme. Dopady povolovane zmeny do ostatnich casti
PpBZ1,2jsou dokumentovany v DOZ -viz kapitola 4.6 pfilohy c. 1.

.Dokumentace o zmene -DOZ (viz pfiloha c. 1 teto zadosti), reference a dopady zmeny do
dilu 4 a 15 PpBZ 1,2 (viz pfiloha c. 2 teto zadosti) 1x v elektronicke podobe na CD.

v zadosti bylo dale odkazovano

ve veci pozadavku dIe § 13 odst. 3 pism. a) ab) CEZ, a. s., na pfedanou informaci, ze dne
31. I. 2013 zaniklo clenstvi Mgr .Ing. Vladimira Hlavinky v pfedstavenstvu CEZ, a. s.
OdpovednYm zastupcem pro povolovane cinnosti byl stanoven
Ing. Daniel Benes, pfedseda pfedstavenstva CEZ, a. s. Doklady, prokazujici odbomou
zpusobilost Ing. Benese, stejne jako informace o zmene v pfedstavenstvu, byly na SUJB
pfedany dopisem c.j. B -EDU/2874/2013 ze dne 31. 1. 2013. Soucasne slozeni
pfedstavenstva CEZ, a. s., je uvedeno na titulni strane zadosti,

.

ve veci pojisteni odpovednosti za jademou skodu podle § 13 odst. 3 pismeno e )
Atomoveho zakona ze strany CEZ, a. s., na platne pojisteni odpovednosti za jademou
skodu v rozsahu stanovenem AtomovYm zakonem, hlava pata, pro zafizeni Jadema
elektrama Temelin ana potvrzeni o uzavfeni aktualni poiistne smlouvv o poiisteni
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odpovednostnich rizik z provozu JE Temelin vcetne SVJP, ktere bylo pfedano SUJ8

dopisem c.j. 812/3027 /2013 ze dne 1.2.2013,

ve veci dokumentace dle § 13 odst. 5 zakona c. 18/1997 Sb. se CEZ, a. s. odkazuje na

dokument "Manual integrovaneho systemu fizeni (Program zabezpecovani jakosti pro
povolovane cinnosti dle Atomoveho zakona, § 9 odst. 1 pism. d), e), f), j) a n))", rev. 08,

identifikacni k6d CEZ_P A_0022 r08, kterY byl schvalen rozhodnutim

c. j. SUJB/31304/2012 ze dne 18. 12.2012. zaroven se CEZ, a. s., odkazuje na program

zabezpecovani jakosti "ZvYseni tepelneho vykonu reaktoru WER-1 000 typ V 320 ETE pri

vyuziti projektovych a bezpecnostnich rezerv", identifikacni k6d CEZ_PZJ_J63 pol.
0020-ETEB718- r01, schvaleny rozhodnutim SUJB c.j. SUJB/0K/4681/2013 ze dne 28.

2.2013.

.

. ve veci dokumentace dle § 13 odst. 6 Atomoveho zakona na zpusob zajisteni fyzicke
ochrany jademych materialu, jademych zafizeni a preprav jademych materialu v CEZ,a.s.,

Jadema elektrama Temelin, kterY byl schvalen rozhodnutim SUJB

c.j. 51169/2006 ze dne 14. 11. 2006, a to v rozsahu dokumentace "Zpusob zajisteni

fyzicke ochrany JM, JZ a preprav JM v CEZ, a. s., Jadema elektrama Temelin,
Revize 1, c. j. T4/06 ze dne 25. 9. 2006, archivni cislo 0081506.doc", jejiz nedilnou

soucast tvori Doplnek c. 1, c. j. D13/2007-CEZ-ETE ze dne 28. 8. 2007 schvaleny

rozhodnutim SUJB c. j. 24508/2007 ze dne 25. 9. 2007, Doplnek c. 3,

c. j. D15/2009-CEZ-ETE ze dne 2. 10. 2009 schvaleny rozhodnutim SUJB

c. j. UJB/OKS/22421/2009 ze dne 29. 10. 2009, Doplnek c. 4, c. j. D25/2010-CEZ-ETE
.' ,

ze dne 11. 12.2009 schvaleny rozhodnutim SUJB c. j. SUJB/OKS/2567/2010 ze dne 7.6.

2010 a Doplnek c. 5, c. j. D10/2010-CEZ-ETE ze dne 27. 1.2010 schvaleny rozhodnutim
.,

SUJB c. J. SUJB/OKS/3927/2010 ze dne 16.2.2010,

ve veci dokumentace dle § 13 odst. 7 Atomoveho zakona na dokument "H03 Vnitfni

havarijni plan JE, revize 2, schvaleny rozhodnutim SUJB
.,

c. J. SUJB/KKC/31115/20012 ze dne 13.12.2012.

Rozhodnuti se dale vydava na zaklade vysledku procesu hodnoceni vyse citovanych
dokumentu zadosti, po posouzeni dosavadniho provozu a aktualniho stavu jaderne
bezpecnosti 1. bloku Jaderne elektrarny Temelin. Na zaklade tohoto hodnoceni dospel Statni
ufad pro jadernou bezpecnost k zaveru, ze zadatelem pfedlozena dokumentace v ramci fizeni
o povoleni provedeni zmeny na 1. bloku JE Temelin byla dostatecna vzhledem ke zneni

Atomoveho zakona.

Podminkami 1. aZ 6. rozhodnuti Statni urad pro jademou bezpecnost zdUrazfiuje nutnost

zajistit plnohodnotne sledovani palivovych souboru na zvysenem vykonu.

Statni ufad pro jademou bezpecnost dale konstatuje, ze v pfedchozich a soubeznych spravnich
fizenich byly vypofadany vsechny odkazovane dokumenty a ze fizeni probehlo v souladu se

spr.f.
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Sprayni pop1atek ye smys1u zakona c. 634/2004 Sb., o spraynich pop1atcich, by! uhrazen.

Z techto duyodu SUJB rozhodl, jakje uyedeno ye yyroku rozhodnuti.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat prostfednictvim SUJB, Usek jademe bezpecnosti,
Senovazne n{m}esti 9, 11000 Praha 1, rozklad k pfedsedkyni SUJB, a to do 15 dnu ode dne

doruceni tohoto rozhodnuti.

otisk ufedniho razitka

namestek pro jademou bezpecnost

Rozdelovnik:

) CEZ, a. s.
Jadem::l elektrarna Temelin
sekce bezpecnost
373 05 Temelin

Spis2)


